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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Detaljplanearbete pågår för en del av Luspen 3:5 för att skapa förutsättningar till ett 
”truckstop”, dvs en parkeringsanläggning med handel och bilservice i södra delen av 
Storumans samhälle. 

En geoteknisk undersökning visade att grundvatten ligger ytligt i området, Samtidigt 
ligger området i anslutning till en grusås där huvudsakliga strömningsriktningen är 
parallell med vägen i sydostlig riktning vilket innebär en viss risk för förorening av 
grundvattentäkten vid eventuell olycka inom planområdet.  

Med anledning av detta upprättas denna dagvattenutredning, för att utreda 
konsekvenser av exploateringen på dagvattenförhållanden och beskriva lämpliga 
skyddsåtgärder. 

2 PLANOMRÅDET OCH DESS 
FÖRUTSÄTTNINGAR  

Detaljplanen är ett ca 4 ha stort område som ligger strax söder om Storuman öster 
om vägkorsningen E12/E45. Marken består idag av skog och avverkad skog. Se 
Figur 1. 

 
Figur 1. Detaljplanens läge i förhållande till vägarna och Umeälvens 
flödesriktning i blåa pilar. Planområdet består av skog och avverkad skog. 

2.1 Avrinningsområde och befintlig avvattning 
En del av Stenselberget samt en liten del av Storumans bostadsbebyggelse 
avvattnas via planområdet.  Detta framgår av det blåmarkerade avrinningsområdet i 

DETALJPLAN 
TRUCKSTOP 

E45 E12 U
m

eä
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en
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Figur 4. Den delen som ligger öster om E12 och som troligtvis avvattnas via 
planområdet har en yta på ca 90 ha. Avrinningen samlas upp i en liten bäck som 
går ut via en Ø800mm trumma (plåt) i sydvästra planområdet under E12 och 
fortsätter rinna ut till Umeälven.  

Enligt en överslagsberäkning utifrån Trafikverkets metod (TDOK 2014:0051) erhålls 
en högvvattenföring med 50-års återkomsttid på 610l/s ut ifrån området. Rinntiden 
för hela avrinningsområdet är ca 4 timmar.  

 

Figur 2. Liten bäck/damm i lågpunkten.  Figur 3. Ø800mm trumma från 
lågpunkten ut under E12. 

Trumman under E12 har avvägts och har lutningen 11,7 promille vilket innebär att 
trumman har god kapcitet ca 1400 l/s och klarar även högvattenföringen.  

2.2 Recipienter 
Ytvattnet från planområdet rinner troligtvis via en bäck till vattenförekomsten 
Umeälven. Denna mynnar i sin tur ut i Stenselet som också är en vattenförekomst. 
Även sand-och grusförekomsten, Umeälvåsen, är en sekundär recipient för 
planområdet. Se Figur 4. 
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Figur 4. Blått område visar avrinningsområde för inloppet i Stenselet. Blåa 
pilar visar ytavrinning. Röda pilar visar flödesriktning i Umeälven. Lila visar 
sand- och grusförekomsten Umeälvsåsen. (Bildkälla: VISS 2015) 

Som det också framgår av Figur 4, ligger vattenskyddsområdet för Stensele 
vattentäkten intill Stenselet men utanför det direkta avrinningsområdet för 
planområdet.  

2.3 Ramdirektivet och MKN 
Vattenfrågorna har fått alltmer uppmärksamhet genom Svensk vattenförvaltning och 
vattendirektivet samt inrättande av miljökvalitetsnormer (MKN) för bland annat sjöar 
och vattendrag. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som 
beskrivs närmare i miljöbalkens 5:e kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik 
och jordbruk. 

STENSELE 
VATTENSKYDDSOMR
ÅDE 

DETALJPLANE 
OMRÅDE 
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I december 2009 tog Vattenmyndigheten beslut angående MKN, åtgärder och 
förvaltningsplaner för vatten. Syftet är att uppnå god vattenstatus i alla 
vattenförekomster dvs. större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten senast 
år 2015. Miljökvalitetsnormerna innebär att statusen inte får försämras i någon 
vattenförekomst, annat än tillfälligt. 

I Tabell 1 redovisas status och MKN för planområdets recipienter. 

 

Tabell 1. MKN och befintlig recipient status. (Källa: VISS, 2015) 

Recipient Status 2009, utan 
hänsyn till 
kvicksilver 

Preliminär status 
2015, utan hänsyn 

till kvicksilver 

MKN 
 

Kommentar 

Umeälven  Måttlig ekologisk 
status 

Otillfredsställande 
ekologisk potential 

God ekologisk 
potential till 2021 

Övergödning och 
syrefattiga förhållanden, 
Miljögifter (kvicksilver), 
Försurning, Förändrade 
habitat genom fysisk 
påverkan, Främmande 
arter, mm 

God kemisk status (oklassad) God kemisk status 
2015 

Stenselet Måttlig ekologisk 
status potential 

Otillfredsställande 
ekologisk potential 

God ekologisk 
potential till 2021 

Övergödning och 
syrefattiga förhållanden, 
Miljögifter (kvicksilver), 
Försurning, Förändrade 
habitat genom fysisk 
påverkan, Främmande 
arter, mm 

 God kemisk status (oklassad) God kemisk status 
2015 

Umeälvsås
en, 
Stenseleo
mrådet 

God kvantitativ 
status  

 God kvantitativ 
status 2015 

 

 God kemisk status God kemisk status   

 

Som framgår av tabellen har båda recipienterna ytliga recipienter otillfredsställande 
ekologisk status men god kemisk status bortsett kvicksilver. Umeälvsåsen har god 
status.  

De ytliga recipienterna har påverkas av flera miljöproblem, bland annat 
övergödning. Det innebär att de är extra känsliga mot tillförsel av näringsämnen 
som fosfor och kväve. 

2.4 Geohydrologiska förutsättningar 
Planområdet ligger nära botten av Stenselberget. 

Enligt SGUs jordartskarta nedan består jordarterna i området mest av berg och 
blockig morän. Den lägst belägna delen av planområdet är ett isälvseroderat 
område. 
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Figur 5. Geologisk jordartskarta, SGU 2015 

Planområdets gräns ligger några hundra meter från grustäkten Umeälvsåsen. 

Grundvattnet ligger nära markytan.  

2.5 Vattenskyddsområde  
Stensele vattenskyddsområdet fastställdes år 1971. Den är till för att skydda 
grundvattentäkten i Luspen. Den ligger utanför avrinningsområdet för planen men 
ingår i samma grundvattenrecipient som planområdet indirekt avvattnas till.  

DETALJPLANEO
MRÅDE 
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Figur 6. Karta vattenskyddsområde, Länsstyrelsen 

3 KONSEKVENSER AV PLAN 
Stora delar av planområdet kommer att omvandlas från naturmark (mest avverkad 
skog) till hårdgjorda ytor. Planen ska möjliggöra 
parkeringsanläggning/uppställningsplats för transportfordon med tillhörande 
servicebyggnader innehållande exempelvis bensinstation, mindre butik, toaletter, 
tvätthall, övernattningsstugor eller motell. Nya vägar kommer byggas. Se Figur 7. I 
framtiden kan en ny infart till området att bli aktuell, cirkulationsplats i korsningen 
E12/E45.  
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Figur 7 Detaljplaneförslaget 

3.1 Beräkning av dimensionerande flöden och 
föroreningsmängder 

Både föroreningar och dagvattenflöden kan förväntas ökas på grund av 
exploatering. Nedan följer beräkningar för dessa både före och efter exploatering. 

3.1.1 Dagvattenflöden före och efter genomförande av 
plan 

När andelen hårdgjorda ytor ökar kommer dagvattenflödena öka. Översiktliga 
beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden har gjorts för planområdet. 
Beräkningarna har gjorts för både nuvarande och planerad markanvändning. 

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från områdena används 
rationella metoden som är som följer:  

q d dim = A * φ * i(tr) 

där  

q d dim  = dimensionerande flöde (l/s) 

A  = avrinningsområdets area (ha) 
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φ  = avrinningskoefficient  

i(tr)  = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

tr  = regnets varaktighet 

Dimensionerande nederbördsintensitet beräknas för en återkomsttid av 10 år. 
Varaktigheten beräknas utifrån den längsta rinntiden för dagvatten att ta sig från 
den högsta punkten till utsläppspunkten. För de befintliga förhållandena beräknades 
den längsta rinntiden till ca 60 min och efter genomförande av plan, 15 min. Enligt 
Dahlström (2010) är då regnintensiteten 71 respektive 181 l/s, ha.  

Klimatförändringar i Sverige påverkar regnintensiteten där trenden är mer intensiva 
regn. Därför redovisas flödesberäkningarna med alternativet ”klimatfaktor” där de 
räknas upp med 10 %. 

Planområdets ytor har klassificerats i olika kategorier med tillhörande 
avrinningskoefficienter enligt P90 och StormTac. Resultaten av beräkningarna 
framgår av Tabell 2 och Tabell 3. 

Tabell 2. Beräknade dimensionerande flöden befintliga förhållanden. 

Typ Area Avr.koeff A red Dim. Flöde 10-årsregn Med Klimat-faktor 

 (ha)  (ha) (l/s) (*1,1) 

Grönområde 4.04 0.05 0.2 14 16 

 

Tabell 3. Beräknade dimensionerande flöden för förhållanden efter 
genomförande av plan (utan åtgärder). 

Typ Area Avr.koeff A red Dim. Flöde 10-årsregn Med Klimat-faktor 

 (ha)  (ha) (l/s) (*1,1) 

väg 0.61 0.8 0.49 88 106 

parkering 0.11 0.8 0.14 26 31 

bostad/handelsomr 0.69 0.15 0.10 19 22 

naturmark 2.64 0.05 0.13 23 28 

totalt 4.04  0.86 156 188 
 

Från beräkningar framgår det att dimensionerande dagvattenflöden ökar kraftigt 
efter genomförande av planen. Förutom att det blir mer hårdgjort blir det en stor 
skillnad i rinntiden. Vid korta intensiva regn hinner avrinningen från 
avrinningsområdet uppströms inte avrinna till trumman och därför blir dessa regn 
inte dimensionerande.  

Planområdet utgör ca 4,5% av hela avrinningsområdet. Den förändrade 
markanvändningen inom planområdet innebär att avrinningskoefficienten ökar med 
drygt 300%. Avrinningen från hela avrinningsområdet ökar därmed med ca 9%. 
Flödet från exploaterinsområdet vid ett dimensionerande 50-årsregn blir efter 
exploatering (610 x 1,09) 665 l/s vilket väsentligt mindre än kapaciteten hos 
trumman (1400 l/s) under E12. Därav behövs ingen fördröjning av dagvattnet.  
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3.1.2 Katastrofskydd 
Katastrofskydd kan anordnas i samband med ett dagvattenmagasin genom att ha 
en avstängningsanordning på utloppet. Då finns hela fördröjningsvolymen 
tillgängliga vid en eventuell olycka för att stoppa upp och förhindra att eventuellt 
farliga ämnen tar sig vidare i systemet.  

Alternativt höjdsätts parkeringsytan så att man genom att lägga för 
dagvattenbrunnarna kan magasinera minst 10 m3 på ytan alternativt sätts 
avstängningsventil på utloppsledningen så att vattnet magasineras i ledningsnätet. 
Ledningsnätet måste då ha en minsta volym på 10 m3.  

10 m3 motsvarar ca 30 minuters släckningsarbete med brandvattenflödet 10 l/s om 
man räknar med en förångning på ca 40%. En mer betryggande volym vid 
brandsläckning skulle vara 50 m3 dvs drygt 2 timmars släckningsarbete. 

3.1.3 Föroreningar före och efter genomförande av plan 
Med ökad rörelse och verksamhet i området är det oundvikligt att 
föroreningshalterna ökar i dagvattnet. Nedan i Tabell 4 följer beräkningsresultaten 
från StormTac före och efter exploatering men utan åtgärder och nederbörden 690 
mm/år (enligt statistik från SMHIs vattenwebb). 

Tabell 4. Beräknade föroreningar före och efter exploatering 

Ämne Enhet Mängd för befintlig 
markanvändning 

Mängd för planerad 
markanvändning 

P kg/år 0.2 0.9 

N kg/år 4.7 11.2 

Pb kg/år 0.0 0.1 

Cu kg/år 0.0 0.1 

Zn kg/år 0.1 0.4 

Cd g/år 0.0 0.0 

Cr g/år 0.0 0.0 

Ni g/år 0.0 0.0 

Hg g/år 0.0 0.0 

SS kg/år 55 463 

oil kg/år 0.5 4.3 
 

Som tabellen redovisar är det sker en viss ökning av föroreningar och 
näringsämnen om inga åtgärder görs. 

4 FÖRSLAG TILL 
DAGVATTENHANTERING  

Se bilaga 1 för en utformningsskiss. 
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4.1 ”Rent” ytvatten som rinner via planområdet 
Det rekommenderas att dagvattnet från planområdet hålls skiljt i så hög grad som 
möjligt från det relativt rena ytvatten som rinner igenom planområdet idag. För detta 
rekommenderas avskärande diken runt planområdet. 

Samtidigt kommer det idag mycket vatten utifrån planområdet som samlas och 
fördröjs i planområdets lågpunkt. Den befintliga tummans kapacitet är hög så denna 
fördröjning borde kunna byggas bort. Detta bör dock studeras vidare i ett 
projekteringsskede.  

Det föreslagna östra diket leds runt område (sydöst) och ut via trumman.  

Dagvattnet från omgivande mark kommer att ledas i trumma under ny infart till 
Truckstop vid anläggande av cirkulationsplats i korsningen  E12/E45. 

4.2 Planområdets dagvatten 
Det förhållandevis rena takvattnet leds lämpligen ut ytligt över markytan och till det 
avskärande diket. 

Planområdets dagvatten från vägar bör där det är möjligt ledas ut över gräsytor för 
att få en oljeavskiljning och filtrering av dagvattnet alternativt avledas direkt till 
diken.  

Dagvattnet från parkeringsytan bör kunna tas omhand vid ett eventuellt utsläpp 
genom att tillskapa en volym om minst 10 m3 (50 m3 rekommenderas) på 
parkeringsytan eller i ledningsnätet. En fördröjningsvolym kan tillskapas på 
asfaltytan med hjälp av höjdsättning i kombination med att stänga av avvrinningen. 
För att förhinda avrinning kan gallerbrunnar täckas med gummiduk eller en 
avstängningsanordning kan byggas in i ledningssystemet.   

Om parkeringen höjdsätts så att den kan dämmas upp till ett djup på 5 cm, skapas 
en fördröjningsvolym på ca 50m3.  

Utloppet från dagvattenledningar som avvattnar parkeringsytan föreslås mynna i en 
översilningsyta. En översilningsyta för dimensionerande flödet 18 l/s blir ca 4x12 m. 
Lutningen på översilningsytan får inte överstiga 15% och helst bör lutningen vara 2-
5% för god reningseffekt samt för att minska risken för erosion. I översilningsytan 
fastläggs suspenderat material och partikelbundna föroreningar såsom metaller och 
fosfor  samt oljeföroreningar. Oljeföroreningarna bryts ner biologiskt och av UV-ljus. 

4.2.1 Bensinstation 
Det krävs tillstånd att bedriva en bensinstation som räknas som miljöfarlig 
verksamhet. Handboken för Hantering av brandfarliga vätskor på bensinstationer 
måste följas. Enligt handboken krävs bland annat en utredning av riskter för 
verksamheten. Brandfarliga ämnen måste kunna hanteras korrekt och lämpliga 
miljöskyddsåtgärder måste tillämpas som till exempel oljeavskiljare. Drivmedels-
/spillplatta ska normalt förses med tak samtidigt som den förhöjs eller invallas för att 
utestänga dagvatten från omkringliggande ytor. Detta görs för att undvika stora 
vattenflöden genom oljeavskiljaren med risk för ursköljning vid intensiva regn. 
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4.2.2 Konsekvenser av föreslagen dagvattenhanering 
Viss rening av föroreningar och näringsämnen uppnås med föreslagen 
dagvattenhantering. Eftersom vattnet fortsätter att flöda ytligt i dike/bäck, kommer 
även ytterligare rening uppnås innan vattnet Umeälven. 

I Tabell 5 redovisas typiska reningseffekter för lämpliga dagvattensanläggningar.  
Dock bör hänsyn tas till att ju renare dagvattnet är, desto mindre reningseffekt har 
anläggningarna. Därför kan inte den fulla redovisade reningseffekten antas.  

Tabell 5. Medianvärde för reningsgrad för en översilningsyta och ett öppet 
dike med flack släntlutning (Stormtac, 2015). Sammanlagd effekt enligt texten. 

Ämne Översilningsyta Öppet dike med flack 
släntlutning 

P 30% 30% 
N 25% 45% 
Pb 80% 75% 

Cu 80% 70% 
Zn 80% 63% 

Cd 80% 65% 

SS 80% 73% 

 

5 SLUTSATSER  
Eftersom befintlig trumma under E12 har tillräcklig kapacitet behöver ingen 
fördröjning av dagvattnet från planområdet. 

Dagvattenhanteringen inom området ska utöver erforderliga anordningar för 
eventuell bensinstation säkerställa att föroreningar inte sprids vid katastrofutsläpp.  

Ingen ytterligare dagvattenrening bedöms krävas för verksamheten, men med 
föreslagen dagvattenhantering erhålls ändå en rening av dagvattnet.  

Exploateringen bedöms inte påverka recipientens möljighet att uppnå 
miljökvalitetsnormen. 


